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Arrété municipal permanent
Villed' g e

H eSd | n Défense Extérieur Contre I'Incendie

République Francaise Annule et retire le précédent

Pas-de-Calais

Commune de Hesdin

Le Maire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2213-32, L2225-1 3 4,
L5211-9-2 et R2225-1310;

Vu l'article R417-11 8° du code de la route ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routiéere ;

Vu l'arrété du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre
'incendie;

Vu l'arrété préfectoral du 15 février 2013, arrétant le schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques du département du Pas-de-Calais;

Vu l'arrété préfectoral du 17 juillet 2017 modifié portant reglement départemental de la défense
extérieure contre l'incendie ;

Vu les normes:

- NF §$62-200: conditions d'installation et de réception des bouches et poteaux d'incendie;

- NF EN 14339 (indice de classement S62-211) relative aux bouches d'incendie ;

- NF EN 14384 (indice de classement 562-213) relative aux poteaux d'incendie ;

- NF 61-240 relative aux dispositifs d'aspiration pour la défense extérieure contre I'incendie;

- NF S 62-240 relative aux dispositifs d'aspiration (Régles d'installations, de réception et de
maintenance) pour la défense extérieure contre l'incendie;

- NF S 62-250 relative aux citernes souples (Régles d'installations, de réception et de
maintenance) pour la défense extérieure contre l'incendie ;

- NF 61-221 relative a la signalisation des points d'eau incendie;

Considérant la nécessité d'identifier les risques a prendre en compte,
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d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources,

ation des moyens des services

Considérant que la base de données des points d'eau incendies, tenue a jour par le service
départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, est actualisée conformément au réglement
départemental de défense extérieure contre l'incendie, sur la base des échanges d'informations entre
les différents partenaires de la défense extérieure contre l'incendie,

Considérant I'obligation de transmettre le dispositif de contréle des points d'eau incendie,

Considérant la périodicité de mise a jour de cet arrété.

ARTICLE 1- GENERALITES

ARRETE :

La défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.1.) a pour objet d’assurer, au regard des risques a
défendre, I'alimentation en eau des moyens du service départemental d'incendie et de secours du
Pas-de-Calais par I'intermédiaire des points d'eau incendie identifiés a cette fin.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TERRITOIRE DE COMPETENCE

Le présent arrété est applicable sur la commmune de HESDIN

ARTICLE 3 - IDENTIFICATION DES RISQUES PARTICULIERS

Conformément au réglement départemental de défense extérieure contre l'incendie chapitre
7.1.3, le présent arrété a pour objet d'identifier les risques particuliers a prendre en compte a |'échelle
macroscopique du territoire et les besoins en eau pour y répondre.

Les établissements recevant du public, les installations classées pour la protection de
I'environnement, défendus par des points d'eau incendie publics, doivent étre intégrés dans

I'identification des risques.

Art|clles E.‘BZ_] st Ligsy] Espaces naturels (DFCI) NON
du code de I'environnement
. Plan de révention
Articles L5155 du code , ke
. approuvé des risques NON
de lI'environnement )
technologiques
Article L562-1 du code de Plan de  prévention NON
I'environnement approuvé des risques naturels
Articles L511-1 du code de Sites ou établissements oul
la construction et de I'habitation | spécifiques (ERP)
: Pome
Articles L5111 et L512-2 du installslions iclasseg
. pour la protection de NON
code de l'environnement L
I'environnement
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Il est nécessaire de recenser en globalité les risques courants et particuliers demeurant sur le
territoire de la commune de Hesdin

Risques particuliers :
ERP:

Foyer logement résidence Tripier Rue du Grand Quartier
- Salle des fétes Rue du Manége

Collége Notre Dame Rue Hennebert
- Résidence Mahaut D'Artois Rue Prévost

Ecole Privé Saint Joseph Rue de Fréssin

Hépital du Richelieu Boulevard du Richelieu

Ecole Maternelle des Tilleuls Avenue du Pont Major
- Colléege des 7 Vallées Rue Andrée Patoux
. Ecole primaire Rue Andrée Patoux
«  Carrefour contact Place Garbé

La Poste Place Garbé

Restaurants et Bars Tabac de la commune

Risque Courant Ordinaire :

Patrimoine Culturel ;
Maison du Pére Brassart Avenue du Général Leclerc

Risque Courant Important

- Hoétel de ville et Beffroi Place d'Armes
Eglise Notre-Dame Rue de la Paroisse
« Pavillon du centre-ville Historique mitoyen
Habitations collectifs :
- Résidence Delphine Boulevard Militaire
- Résidence de la Frézeliére Rue du Manége
- Résidence des petits Jardins Rue de la Gare
- Résidence de I'Eden Boulevard Sébastopol
- Résidence du Richelieu Boulevard du Richelieu
- Résidence « les roses » Avenue du Bourg
- Résidence du Moulin Rue Saint André /Boulevard Brebion
- Résidence Impasse du Moulin

Pavillon individuel dense en périphérie de la Ville représentant un risque important
nécessitant 120 m3 d'eau nécessaire sur 2 heures

ARTICLE 5 - AGGRAVATION DES RISQUES

L'apparition de nouveaux risques (création de lotissement, implantation d'ERP, ..) sur le
territoire nécessite la prise d'un nouvel arrété de défense extérieure contre l'incendie.

3
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ARTICLE 6 - QUANTITE D'EAU DE REFERENCE MINIMALE
Le reglement départemental de défense extérieure contre l'incendie détermine, dans les

dispositions générales, une quantité d'eau de référence en fonction du type de risque.

Le cas général se décline selon le tableau suivant ;

Trés faible

Aucune D.E.C.l. sur avis du S.D.L.S. et argumentation du
pétitionnaire

Faible 30 m?® utilisable en 1 heure
Ordinaire 120 m3 utilisable en 2 heures
Important >120 m3 et <720 m3 utilisable en 2 heures

Analyse particuliére du S.D.LS.
En référence a l'instruction technique D9
ou arrétés type ICPE

de l'annexe 1.

la quantité;

dessous :

ARTICLE 7 - L'ETAT DES POINTS D'EAU INCENDIE

L'état des points d'eau incendie, a la date de signature du présent arrété, figure dans le tableau
En fonction des risques, le présent arrété fixe :

+la qualité (le type de point d'eau : poteau d'incendie, réservoir...) ;

- I'implantation ; '

Des P.E.l. identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et des
secours, ainsi que leurs ressources.

ARTICLE 8 DISPOSITIONS SPECIFIQUES ASSOCIEES AUX PEI

La mise en ceuvre des P.E.l. est subordonnée aux caractéristiques techniques particuliéres ci-

Réservoirs d'eau
Naturels

Nombre: 4

Lieu:

- Avenue de la Canche « Salle de Tennis »

- Rue Jacquemont « Caisse d'épargne »

- Rue Charles Quint « Pont de la Belle Epoque et descente de I'église »
- Ruelle des Fontaines « Dit I'Abreuvoir »

g}
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LE SERVICE PUBLIC

Dans le cadre de la création et de la mise a jour des contacts pour le suivi et la gestion de la
Défense Extérieure contre I'lncendie et de 'acces a la base de données des PEI :

Nom du responsable : TRIPPIER Michaél

Fonction : Responsable du Service de la Police Municipale
O Fixe 03-21-86-84-76 [ Portable 06-72-53-96-3]

Adresse mail: police-municipale@ville-hesdin.fr

Adresses messageries électroniques pour l'envoi automatique des alertes et des données via
le logiciel

1} police-municipale@ville-hesdin.fr

2} accueil@ville-hesdin.fr

ARTICLE 11 - MODALITES DE REALISATION DES CONTROLES TECHNIQUES

Dans le cadre des contrdles techniques de mesures (débit/pression) des PEI, il a été décidé la
mise en place d'une vérification (plusieurs réponses possibles) dans la limite de 3 ans maximum
conformément au RD DECI :

0 Annuelle

O Tousles 2 ans

X Tous les 3 ans

O Par tiers

0 Par modélisation hydraulique

OPar échantillonnage

Les contréles technigues seront réalisés conformément a la décision du conseil municipal en
date du 18 novembre 2019 et de déléguer ces contréles au prestataire de service du syndicat
intercommunal des eaux d'Hesdin.

ARTICLE 12 - MODALITES DE MISE A JOUR DU PRESENT ARRETE

La mise a jour du présent arrété lorsqu'il y a aggravation des risques sur le territoire, devra faire
l'objet de la procédure compléte d'élaboration dudit arrété.

La mise a jour du présent arrété, pour la création ou la suppression d'un point d'eau incendie,
entre dans les processus d'échanges d'informations entre le S.D.L.S. 62 et la collectivité. Cette mise 3
Jour ne fait pas partie de |la procédure compléte d'élaboration de cet arrété,

Ces modifications seront notifiées par l'autorité de police et/ou par la personne responsable du
service public de DECI de la commune conformément au paragraphe 7132 du réglement
départemental de défense extérieure contre l'incendie.

1

Fait a Hesd|n, le 13 janvier 2022
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